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JP Visoko Ekoenergija d:0.0. Visoko na osnovu &lana 45. Statuta JP Visoko Ekoenergija d.o.o.
Visoko, U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te nakon okoncanog
‘postupka javne nabavke, direktor Javnog preduzeca donosi:

| ODLUKU
o obaveznom pozicioniranju mjernih uredaja prilikom projektovanja
unutrasijih gasnih instalacija na podrugju JP "Visoko Ekoenergija" d.o.o. Viscko (distributera)

Clan 1.
Ovom Odlukom utvrduju se obavezni tehnicki uslovi i nadin pozicioniranja gasnih mjernih uredaja
prilikom izrade projekine i tehnicke dokumentacije za unutrasnje gasne instalacije u objektima
individualnog i kolektivnog stanovanja na distributivnom podrugju koje pokriva JP Visoko
Ekoenergija, jer su hakon provedenog postupka javne nabavke gasnih mjernih uredaja nabavljeni
uredaji G4 koji ispurijavaju propisane tehnitke uslove, ukfjucujuci steper zastite IP67, €ime su st
tehnicki podobni za vanjsku ugradnju.

Glan 2.

Za objekte individualnog stanovanja (porodiéne kude, dvojne kude i slicni stambeni objekt)
obavezno je projektovati i izvoditi ugradnju gasnog miernog uredaja na vanjskom zidu objekta,
odnosno izvan zatvorenog stambenog prostora.

Mjerni uredaj mora biti smjesten u odgovarajuéi mjerni ormarié ili zastitno kuciste koje obezbjeduje:
« zastitu od atmosferskih uticaja, '
» mehaniéku zasiifu,
« pristupadénost za ocitanje, kontrolu i odrZzavanje,
« sigurnost i zastitu od neovlagteriog pristupa.

Za objekte kolektivnog stanovanja (stambene zgrade i poslovno-stambene objekte) obavezno je
projektovati i izvoditi ugradnju gasnih mjernih uredaja u zajednickim prostorijama zgrade, ito u:

« haustorima,

o tehnickim etazama, _

« posebnim prostorijama ili nisama predvidenim projekiom, uz obavezno obezbjedenje

ventilacije, pristupaénostii sigurnosnih uslova u skladu sa vazecim tehnickim propisima.

Ugradnja mjernih- ureédaja unutar pojedinaénih stanova nije dozvoljena, -osim u izuzethim
sludajevima kada tehnigki uslovi objekta to ne omoguéavaju, uz prethodnu saglasnost distributera.

Glan 3.

Ova Odluka primjenjuje se na svu novu projektnu i tehnicku dokumentaciju za unutradnje gasne
instalacije. izradenu nakon dana stupanja na snagu ove Odluke, kao i na izmjene i dopune
postojedih projekata kod kojih realizacija nije: zapoZeta. |zuzetno, kod takvih projekata projekina
dokumentacija se ne mora mijenjati, ali mjesto postavijanja mora prema Elanu 2. ove odiuke, uz
prethodnu saglasnost distributera.



Clan 4.
Za praéenje primjene i provodenje ove Odluke zaduzuje se Tehnitka sluzba distributera.

Clan 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom dono$enja, a primjenjuje se do njenog opoziva, izmjene ili
donosenja Pravilnika koji ¢e regulisati ovu oblast.
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